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SALA DE
EXPOSIÇÃO 7

PRAÇA INFERIOR

CORTE AA

DETALHE DE SINALIZAÇÃO AÉREA, SOLO E FIXAÇÃO DOS EXTINTORES

DETALHE FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Vermelho de 70 x 70 cm.

Placa de Sinalização

Amarela de 15cm, Centro
Sinalização de Solo Faixa 

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SOLO DOS

SINALIZAÇÃO DE PISO APENAS:

Piso
Extintor

Parede

EXTINTORES

DE EXTINTORES

CORTE BB

ELEVAÇÃO 3

H = 0,90

DETALHE ESCADA

CORRIMÃO

BOMBA
PARA
CHAVE CHAVE GERAL

LIGAÇÃO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCÊNDIO

ENTRADA GERAL

CONSUMO

2

LEGENDA:

-VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM BRONZE 45° ROSCA BSP, CL 125 Ø63mm

-TAMPÃO STORZ FORJADO Ø63mm

-ADAPTADOR STORZ ROSCA FÊMEA Ø63mm

-TAMPA E QUADRO DE FoFo DE 0,40x0,60m, PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS

PLANTA

-TUBO1
2

5
4
3

A

CORTE AA

5

DET. REGISTRO DE RECALQUE

4
3

1

A

Sinalização de Equipamentos

de Combate a Incêndio

 ESGUICHO REGULÁVEL

ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (c/martelinho)08

DETALHE HIDRANTE

01 REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm
ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2.1/2" PARA 1.1/2"

MANGUEIRA DE 38mm (1.1/2") 
CAIXA DE ABRIGO METALÍCO DE 90x80x17cm
ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
BOTOEIRA LIGA/DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE 
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04
05
06
07

ESPECIFICAÇÕES

PISO

  Ø  63mm
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  6
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MEDIDAS DE ACABAMENTO /REVESTIMENTO  IT 10/19

1 016,62m²ÁREA CONSTRUÍDA:

ALARME DE

TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZDO 
 MANGUEIRA

PÓ QUÍMICO SÊCO (BC) - 20 B : C
GÁS GARBÔNICO - 5 B : C

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A

HIDRANTES
IT-22/19

DE EMERGÊNCIA

INCÊNDIO

EXTINTORES
IT-21/19

SINALIZAÇÃO

TIPO 2  RESERVA DE INCENDIO  8 m³

CONFORME IT-20/11

QUADRO-RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS
PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA E POPULAÇÃO

NÃO ENCLAUSURADA CONFORME IT 11/19
DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS E ESCADA NE

BRIGADA DE
INCÊNDIO

EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE

CONFORME IT-17/19

ACESSO DE VIATURA
NA EDIFICAÇÃO 

DECRETO 63.911/18

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

5,48m

MUSEU REGIONAL
LEGISLAÇÃO APLICADA:

CARGA DE INCÊNDIO:

OCUPAÇÃO:

ALTURA:

300 MJ/m2 RISCO:

BOTOEIRA E SIRENE AO LADO DE CADA HIDRANTE

BAIXO

ATENDE IT-19/11

Ø38mm E C=30m ESGUICHO REGULAVEL

 CONCRETO CONFORME IT-08/19

DE  Ø  63mm
FUNCIONAMENTO DA BOMA DE INCENDIO ATRAVES DE
BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA AO LADO DE CADA HIDR.
BINC. VAZÃO 314 L/min  PRESSÃO48mca POTENCIA 7,5cv

GLP

SEGURANÇA  ESTRUTURAL
CONTRA INCENDIO

CONFORME IT-06/11

NÃO HÁ

DETECTOR DE 
INCENDIO CONFORME IT 19/19

CENTRAL C/AUTONOMIA DE 1 HORA

E  Ø 75 mm

DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO

OBEDECERÁ A IT-18/19 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA

CONFORME MEMORIAL EM ANEXO
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